
Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

UMSTELL-

M

VENTIL
PUMPE

RAUMHEIZUNG

T

SPEICHER-
FUEHLER

BOILER-
TFUEHLER

WAERME-
SIPHON

WW

KW

KOMPRESSOR

VENTILATOR

EXP.-GEFAESS BOILER

ELEKTRO-
EINSATZ

ELEKTROEINSATZ
max. 55°C

SPEICHER

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher und Boiler
1x Raumheizung

WP-Systemmodul
Funktionsschema 6
Schema H-L2-2-2110-1-2-20a

LADEPUMPE

DIMPLEX

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LI 1422C,

LI 1826C



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

WP-Systemmodul

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher und Boiler
1x Raumheizung

UMSTELL-

M

VENTIL

BOILER-
TFUEHLER

SPEICHER EXP.-GEFAESS

ELEKTRO-
EINSATZ

BOILER

VL-FUEHLER T

RAUMHEIZUNG

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG

PUMPE
RAUMHEIZUNG

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G

ELEKTROEINSATZ

Nur in Kombination
mit einer PV-Anlage
möglich!

T

SPEICHER-
FUEHLER

WAERME-
SIPHON

WW

KW

Funktionsschema 6+PV
Schema H-L2-2-2110-1-2-20a

KOMPRESSOR

VENTILATOR

LADEPUMPE

DIMPLEX

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LI 1422C,

LI 1826C



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

WP-Systemmodul

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher und Boiler
2x Raumheizungen

VL-FUEHLER T

RAUMHEIZUNG 1

G
R
U
P
P
E

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G
 
1

G
R
U
P
P
E

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G
 
2

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

UMSTELL-

M

VENTIL

BOILER-
TFUEHLER

SPEICHER EXP.-GEFAESS

ELEKTROEINSATZ
max. 55°C

ELEKTRO-
EINSATZ

BOILER

T

SPEICHER-
FUEHLER

WAERME-
SIPHON

WW

KW

Funktionsschema 6a
Schema H-L2-2-2130-1-2-20a

KOMPRESSOR

VENTILATOR

LADEPUMPE

DIMPLEX

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LI 1422C,

LI 1826C



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

WP-Systemmodul

VL-FUEHLER T

RAUMHEIZUNG 1

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher und Boiler
2x Raumheizungen

T VL-FUEHLER
RAUMHEIZUNG 2

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

G
R
U
P
P
E

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G
 
1

G
R
U
P
P
E

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G
 
2

M MISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 2

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

UMSTELL-

M

VENTIL

BOILER-
TFUEHLER

SPEICHER EXP.-GEFAESS

ELEKTRO-
EINSATZ

BOILER

ELEKTROEINSATZ

Nur in Kombination mit
z.B. zwei Häuser möglich!

T

SPEICHER-
FUEHLER

WAERME-
SIPHON

WW

KW

Funktionsschema 6a
Schema H-L2-2-2130-1-2-20a

KOMPRESSOR

VENTILATOR

LADEPUMPE

DIMPLEX

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LI 1422C,

LI 1826C



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

WP-Systemmodul

PUMPE
RAUMHEIZUNG

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G

SPEICHER EXP.-GEFAESS

ELEKTROEINSATZ
max. 55°C

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher
1x Raumheizung

T

SPEICHER-
FUEHLER

Funktionsschema 5
Schema H-L2-2-2110-0-0-10a

KOMPRESSOR

VENTILATOR

LADEPUMPE

DIMPLEX

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LI 1422C,

LI 1826C



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

WP-Systemmodul

VL-FUEHLER T

RAUMHEIZUNG

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG

PUMPE
RAUMHEIZUNG

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G

SPEICHER EXP.-GEFAESS

ELEKTROEINSATZ

Nur in Kombination
mit einer PV-Anlage
möglich!

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher
1x Raumheizung

T

SPEICHER-
FUEHLER

Funktionsschema 5+PV
Schema H-L2-2-2110-0-0-10a

KOMPRESSOR

LADEPUMPE

VENTILATOR

DIMPLEX

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LI 1422C,

LI 1826C



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

WP-Systemmodul

VL-FUEHLER T

RAUMHEIZUNG 1

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

SPEICHER EXP.-GEFAESS

ELEKTROEINSATZ
max. 55°C

G
R
U
P
P
E

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G
 
1

G
R
U
P
P
E

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G
 
2

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher
2x Raumheizungen

T

SPEICHER-
FUEHLER

Funktionsschema 5a
Schema H-L2-2-2130-0-0-10a

KOMPRESSOR

LADEPUMPE

VENTILATOR

DIMPLEX

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LI 1422C,

LI 1826C



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

WP-Systemmodul

SPEICHER EXP.-GEFAESS

VL-FUEHLER T

RAUMHEIZUNG 1

T VL-FUEHLER
RAUMHEIZUNG 2

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

M MISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 2

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

G
R
U
P
P
E

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G
 
1

G
R
U
P
P
E

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G
 
2 Nur in Kombination mit

z.B. zwei Häuser möglich!

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher
2x Raumheizungen

T

SPEICHER-
FUEHLER

ELEKTROEINSATZ

Funktionsschema 5a
Schema H-L2-2-2130-0-0-10a

KOMPRESSOR

LADEPUMPE

VENTILATOR

DIMPLEX

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LI 1422C,

LI 1826C



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

UMSTELLVENTIL

M

UMSTELLVENTIL

M

T SPEICHERFUEHLER

WW-FUEHLER
T

ELEKTROEINSATZ

EXP.-GEFAESS

Wärmepumpe Luft/Wasser
Kombispeicher mit Hygieneboiler
1x Raumheizung

KOMBISPEICHER
MIT HYGIENEBOILER
HELIXTHERM HT0

WP-Systemmodul

PUMPE
RAUMHEIZUNG

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G Funktionsschema 8

Schema H-L7-3-4110-5-3-30a

KOMPRESSOR

LADEPUMPE

VENTILATOR

DIMPLEX

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LI 1422C,

LI 1826C



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

UMSTELLVENTIL

M

UMSTELLVENTIL

M

T SPEICHERFUEHLER

WW-FUEHLER
T

VL-FUEHLER T

RAUMHEIZUNG

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG

PUMPE
RAUMHEIZUNG

Funktionsschema 8
Schema H-L7-3-4110-5-3-30a

KOMBISPEICHER
MIT HYGIENEBOILER
HELIXTHERM HT1

ELEKTROEINSATZ

WP-Systemmodul

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G

Wärmepumpe Luft/Wasser
Kombispeicher mit Hygieneboiler
1x Raumheizung

EXP.-GEFAESS

KOMPRESSOR

VENTILATOR

LADEPUMPE

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LI 1422C,

LI 1826C

DIMPLEX

SCHLAMM-
ABSCHEIDER



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

WP-Systemmodul

UMSTELLVENTIL

M

UMSTELLVENTIL

M

T SPEICHERFUEHLER

WW-FUEHLER
T

ELEKTROEINSATZ

EXP.-GEFAESSKOMBISPEICHER
MIT HYGIENEBOILER
HELIXTHERM HT0

Wärmepumpe Luft/Wasser
Kombispeicher mit Hygieneboiler
2x Raumheizung

VL-FUEHLER T

RAUMHEIZUNG 1

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

G
R
U
P
P
E

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G
 
1

G
R
U
P
P
E

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G
 
2 Funktionsschema 8.1

Schema H-L7-3-4130-5-3-30a

KOMPRESSOR

VENTILATOR

LADEPUMPE

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LI 1422C,

LI 1826C

DIMPLEX

SCHLAMM-
ABSCHEIDER



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

WP-Systemmodul

UMSTELLVENTIL

M

UMSTELLVENTIL

M

T SPEICHERFUEHLER

WW-FUEHLER
T

ELEKTROEINSATZ

EXP.-GEFAESSKOMBISPEICHER
MIT HYGIENEBOILER
HELIXTHERM HT0

Wärmepumpe Luft/Wasser
Kombispeicher mit Hygieneboiler
2x Raumheizung

VL-FUEHLER T

RAUMHEIZUNG 1

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

M MISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 2

T VL-FUEHLER
RAUMHEIZUNG 2

G
R
U
P
P
E

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G
 
1

G
R
U
P
P
E

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G
 
2 Funktionsschema 8.2

Schema H-L7-3-4140-5-3-30a

KOMPRESSOR

VENTILATOR

LADEPUMPE

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LI 1422C,

LI 1826C

DIMPLEX

SCHLAMM-
ABSCHEIDER



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

T

T V

T

EXP.-GEFAESS

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher und FriWa
1x Raumheizung

WW KW

UMSTELLVENTIL

M

UMSTELLVENTIL

M

WP-Systemmodul

T SPEICHER-
FUEHLER

WW-FUEHLER
T

ELEKTROEINSATZ

PUMPE
RAUMHEIZUNG

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G

FRIWA

FRIWA-SPEICHER

Funktionsschema 8b
Schema H-L7-3-4110-15-3-30a

KOMPRESSOR

VENTILATOR

LADEPUMPE

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LI 1422C,

LI 1826C

DIMPLEX

SCHLAMM-
ABSCHEIDER



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

T

T V

T

EXP.-GEFAESS

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher und FriWa
1x Raumheizung

WW KW

UMSTELLVENTIL

M

UMSTELLVENTIL

M

WP-Systemmodul

T SPEICHER-
FUEHLER

WW-FUEHLER
T

ELEKTROEINSATZ

FRIWA

FRIWA-SPEICHER

VL-FUEHLER T

RAUMHEIZUNG

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG

PUMPE
RAUMHEIZUNG

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G Funktionsschema 8b

Schema H-L7-3-4110-15-3-30a

KOMPRESSOR

VENTILATOR

LADEPUMPE

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LI 1422C,

LI 1826C

DIMPLEX

SCHLAMM-
ABSCHEIDER



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher und FriWa
2x Raumheizung

WP-Systemmodul

T

T V

T

UMSTELLVENTIL

M

UMSTELLVENTIL

M

T SPEICHER-
FUEHLER

WW-FUEHLER
T

EXP.-GEFAESS

WW KW

ELEKTROEINSATZ

FRIWA

FRIWA-SPEICHER

VL-FUEHLER T

RAUMHEIZUNG 1

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

G
R
U
P
P
E

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G
 
1

G
R
U
P
P
E

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G
 
2

Funktionsschema 8b.1
Schema H-L7-3-4130-15-3-30a

KOMPRESSOR

VENTILATOR

LADEPUMPE

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LI 1422C,

LI 1826C

DIMPLEX

SCHLAMM-
ABSCHEIDER



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher und FriWa
2x Raumheizung

WP-Systemmodul

T

T V

T

UMSTELLVENTIL

M

UMSTELLVENTIL

M

T SPEICHER-
FUEHLER

WW-FUEHLER
T

VL-FUEHLER T

RAUMHEIZUNG 1

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

EXP.-GEFAESS

WW KW

ELEKTROEINSATZ

FRIWA

FRIWA-SPEICHER

G
R
U
P
P
E

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G
 
1

G
R
U
P
P
E

R
A
U
M
H
E
IZ
U
N
G
 
2

T VL-FUEHLER
RAUMHEIZUNG 2

M MISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 2

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

Funktionsschema 8b.2
Schema H-L7-3-4140-15-3-30a

KOMPRESSOR

VENTILATOR

LADEPUMPE

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LI 1422C,

LI 1826C

DIMPLEX

SCHLAMM-
ABSCHEIDER
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