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Massbild

Ruth Wiss
Stempel



10
70

765

40
0

m
in

. 
40

0
m

in
. 

500min. 2000min. 

260 102

245

335

179

319

1
78

11
5

130

85
5

7
3

8
9

13
3

Luftrichtung

Schutzrohr mit
min. 0.5% Gefälle

gegen das Gebäude

VLRL

Kondenswasserablauf Ø 50 mm

Variante 
Kondenswasserablauf Ø 50 mm

Schutzrohr Ø 200 mm
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Radius min. 60 oder 2 x 45° Bogen

Sickerrohr für Kondenswasserablauf im unteren
Drittel mit Löchern ca. 10 mm versehen

(kann auch direkt in die Sickerleitung geleitet werden)

Terrain

45°

45°

Kofferung

Sickerkies

Alle Masse sind in Millimeter (mm) angegeben

Sockelplan LA 33TPR
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