
Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

UMSTELL-

M

VENTIL
PUMPE

RAUMHEIZUNG

T

SPEICHER-
FUEHLER BOILER-

TFUEHLER

WAERME-
SIPHON

WW

KW

LADEPUMPE

EXP.-GEFAESS BOILER

ELEKTRO-
EINSATZ

ELEKTROEINSATZ
max. 55°C

SPEICHER

RA
UM

HE
IZ
UN

G

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher und Boiler
1x Raumheizung

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

2xKOMPRESSOR
(IN WP EINGEBAUT)

HAUPTSCHALTER

HAUPTSCHALTER
STEUERUNG

DIMPLEX

ACHTUNG:
DIESE WAERMEPUMPE IST

MIT PROPAN R290 GEFUELLT.
ES SIND DIE OERTLICHEN
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ZU BEACHTEN

BEIM AUFSTELLEN SIND DIE
SICHERHEITSABSTAENDE GEMAESS

INSTALlATIONSHANDBUCH ZU
BEACHTEN

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LA 33TPR



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher und Boiler
1x Raumheizung

UMSTELL-

M

VENTIL

BOILER-
TFUEHLER

SPEICHER EXP.-GEFAESS

ELEKTRO-
EINSATZ

BOILER

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG

PUMPE
RAUMHEIZUNG

RA
UM

HE
IZ
UN

G

ELEKTROEINSATZ
T

SPEICHER-
FUEHLER

WAERME-
SIPHON

WW

KW

LADEPUMPE

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

2xKOMPRESSOR
(IN WP EINGEBAUT)

HAUPTSCHALTER

HAUPTSCHALTER
STEUERUNG

DIMPLEX

ACHTUNG:
DIESE WAERMEPUMPE IST

MIT PROPAN R290 GEFUELLT.
ES SIND DIE OERTLICHEN
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ZU BEACHTEN

BEIM AUFSTELLEN SIND DIE
SICHERHEITSABSTAENDE GEMAESS

INSTALlATIONSHANDBUCH ZU
BEACHTEN

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LA 33TPR



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher und Boiler
2x Raumheizungen

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG 1

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
1

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
2

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

UMSTELL-

M

VENTIL

BOILER-
TFUEHLER

SPEICHER EXP.-GEFAESS

ELEKTROEINSATZ
max. 55°C

ELEKTRO-
EINSATZ

BOILER

T

SPEICHER-
FUEHLER

WAERME-
SIPHON

WW

KW

LADEPUMPE

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

2xKOMPRESSOR
(IN WP EINGEBAUT)

HAUPTSCHALTER

HAUPTSCHALTER
STEUERUNG

DIMPLEX

ACHTUNG:
DIESE WAERMEPUMPE IST

MIT PROPAN R290 GEFUELLT.
ES SIND DIE OERTLICHEN
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ZU BEACHTEN

BEIM AUFSTELLEN SIND DIE
SICHERHEITSABSTAENDE GEMAESS

INSTALlATIONSHANDBUCH ZU
BEACHTEN

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LA 33TPR



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG 1

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher und Boiler
2x Raumheizungen

T VL-FUEHLER
RAUMHEIZUNG 2

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
1

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
2

M MISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 2

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

UMSTELL-

M

VENTIL

BOILER-
TFUEHLER

SPEICHER EXP.-GEFAESS

ELEKTRO-
EINSATZ

BOILER

ELEKTROEINSATZ
T

SPEICHER-
FUEHLER

WAERME-
SIPHON

WW

KW

LADEPUMPE

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

2xKOMPRESSOR
(IN WP EINGEBAUT)

HAUPTSCHALTER

HAUPTSCHALTER
STEUERUNG

DIMPLEX

ACHTUNG:
DIESE WAERMEPUMPE IST

MIT PROPAN R290 GEFUELLT.
ES SIND DIE OERTLICHEN
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ZU BEACHTEN

BEIM AUFSTELLEN SIND DIE
SICHERHEITSABSTAENDE GEMAESS

INSTALlATIONSHANDBUCH ZU
BEACHTEN

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LA 33TPR



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

PUMPE
RAUMHEIZUNG

RA
UM

HE
IZ
UN

G

SPEICHER EXP.-GEFAESS

ELEKTROEINSATZ
max. 55°C

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher
1x Raumheizung

T

SPEICHER-
FUEHLER

LADEPUMPE

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

2xKOMPRESSOR
(IN WP EINGEBAUT)

HAUPTSCHALTER

HAUPTSCHALTER
STEUERUNG

DIMPLEX

ACHTUNG:
DIESE WAERMEPUMPE IST

MIT PROPAN R290 GEFUELLT.
ES SIND DIE OERTLICHEN
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ZU BEACHTEN

BEIM AUFSTELLEN SIND DIE
SICHERHEITSABSTAENDE GEMAESS

INSTALlATIONSHANDBUCH ZU
BEACHTEN

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LA 33TPR



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG

PUMPE
RAUMHEIZUNG

RA
UM

HE
IZ
UN

G

SPEICHER EXP.-GEFAESS

ELEKTROEINSATZ

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher
1x Raumheizung

T

SPEICHER-
FUEHLER

LADEPUMPE

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

2xKOMPRESSOR
(IN WP EINGEBAUT)

HAUPTSCHALTER

HAUPTSCHALTER
STEUERUNG

DIMPLEX

ACHTUNG:
DIESE WAERMEPUMPE IST

MIT PROPAN R290 GEFUELLT.
ES SIND DIE OERTLICHEN
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ZU BEACHTEN

BEIM AUFSTELLEN SIND DIE
SICHERHEITSABSTAENDE GEMAESS

INSTALlATIONSHANDBUCH ZU
BEACHTEN

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LA 33TPR



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG 1

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

SPEICHER EXP.-GEFAESS

ELEKTROEINSATZ
max. 55°C

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
1

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
2

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher
2x Raumheizungen

T

SPEICHER-
FUEHLER

LADEPUMPE

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

2xKOMPRESSOR
(IN WP EINGEBAUT)

HAUPTSCHALTER

HAUPTSCHALTER
STEUERUNG

DIMPLEX

ACHTUNG:
DIESE WAERMEPUMPE IST

MIT PROPAN R290 GEFUELLT.
ES SIND DIE OERTLICHEN
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ZU BEACHTEN

BEIM AUFSTELLEN SIND DIE
SICHERHEITSABSTAENDE GEMAESS

INSTALlATIONSHANDBUCH ZU
BEACHTEN

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LA 33TPR



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

SPEICHER EXP.-GEFAESS

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG 1

T VL-FUEHLER
RAUMHEIZUNG 2

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

M MISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 2

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
1

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
2

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher
2x Raumheizungen

T

SPEICHER-
FUEHLER

ELEKTROEINSATZ

LADEPUMPE

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

2xKOMPRESSOR
(IN WP EINGEBAUT)

HAUPTSCHALTER

HAUPTSCHALTER
STEUERUNG

DIMPLEX

ACHTUNG:
DIESE WAERMEPUMPE IST

MIT PROPAN R290 GEFUELLT.
ES SIND DIE OERTLICHEN
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ZU BEACHTEN

BEIM AUFSTELLEN SIND DIE
SICHERHEITSABSTAENDE GEMAESS

INSTALlATIONSHANDBUCH ZU
BEACHTEN

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LA 33TPR



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

UMSTELLVENTIL

M

UMSTELLVENTIL
M

T SPEICHERFUEHLER

WW-FUEHLER
T

ELEKTROEINSATZ

EXP.-GEFAESS

Wärmepumpe Luft/Wasser
Kombispeicher mit Hygieneboiler
1x Raumheizung

KOMBISPEICHER
MIT HYGIENEBOILER
HELIXTHERM HT0

PUMPE
RAUMHEIZUNG

RA
UM

HE
IZ
UN

G

LADEPUMPE

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

2xKOMPRESSOR
(IN WP EINGEBAUT)

HAUPTSCHALTER

HAUPTSCHALTER
STEUERUNG

DIMPLEX

ACHTUNG:
DIESE WAERMEPUMPE IST

MIT PROPAN R290 GEFUELLT.
ES SIND DIE OERTLICHEN
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ZU BEACHTEN

BEIM AUFSTELLEN SIND DIE
SICHERHEITSABSTAENDE GEMAESS

INSTALlATIONSHANDBUCH ZU
BEACHTEN

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LA 33TPR



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

UMSTELLVENTIL

M

UMSTELLVENTIL
M

T SPEICHERFUEHLER

WW-FUEHLER
T

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG

PUMPE
RAUMHEIZUNG

LADEPUMPE

KOMBISPEICHER
MIT HYGIENEBOILER
HELIXTHERM HT1

ELEKTROEINSATZ

RA
UM

HE
IZ
UN

G

Wärmepumpe Luft/Wasser
Kombispeicher mit Hygieneboiler
1x Raumheizung

EXP.-GEFAESS

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

2xKOMPRESSOR
(IN WP EINGEBAUT)

HAUPTSCHALTER

HAUPTSCHALTER
STEUERUNG

DIMPLEX

ACHTUNG:
DIESE WAERMEPUMPE IST

MIT PROPAN R290 GEFUELLT.
ES SIND DIE OERTLICHEN
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ZU BEACHTEN

BEIM AUFSTELLEN SIND DIE
SICHERHEITSABSTAENDE GEMAESS

INSTALlATIONSHANDBUCH ZU
BEACHTEN

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LA 33TPR



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

UMSTELLVENTIL

M

UMSTELLVENTIL
M

T SPEICHERFUEHLER

WW-FUEHLER
T

ELEKTROEINSATZ

EXP.-GEFAESSKOMBISPEICHER
MIT HYGIENEBOILER
HELIXTHERM HT0

Wärmepumpe Luft/Wasser
Kombispeicher mit Hygieneboiler
2x Raumheizung

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG 1

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
1

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
2

LADEPUMPE

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

2xKOMPRESSOR
(IN WP EINGEBAUT)

HAUPTSCHALTER

HAUPTSCHALTER
STEUERUNG

DIMPLEX

ACHTUNG:
DIESE WAERMEPUMPE IST

MIT PROPAN R290 GEFUELLT.
ES SIND DIE OERTLICHEN
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ZU BEACHTEN

BEIM AUFSTELLEN SIND DIE
SICHERHEITSABSTAENDE GEMAESS

INSTALlATIONSHANDBUCH ZU
BEACHTEN

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LA 33TPR



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

UMSTELLVENTIL

M

UMSTELLVENTIL
M

T SPEICHERFUEHLER

WW-FUEHLER
T

ELEKTROEINSATZ

EXP.-GEFAESSKOMBISPEICHER
MIT HYGIENEBOILER
HELIXTHERM HT0

Wärmepumpe Luft/Wasser
Kombispeicher mit Hygieneboiler
2x Raumheizung

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG 1

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

M MISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 2

T VL-FUEHLER
RAUMHEIZUNG 2

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
1

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
2

LADEPUMPE

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

2xKOMPRESSOR
(IN WP EINGEBAUT)

HAUPTSCHALTER

HAUPTSCHALTER
STEUERUNG

DIMPLEX

ACHTUNG:
DIESE WAERMEPUMPE IST

MIT PROPAN R290 GEFUELLT.
ES SIND DIE OERTLICHEN
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ZU BEACHTEN

BEIM AUFSTELLEN SIND DIE
SICHERHEITSABSTAENDE GEMAESS

INSTALlATIONSHANDBUCH ZU
BEACHTEN

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LA 33TPR



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

T

T V
T

EXP.-GEFAESS

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher und FriWa
1x Raumheizung

WW KW

UMSTELLVENTIL

M

UMSTELLVENTIL
M

T SPEICHER-
FUEHLER

WW-FUEHLER
T

ELEKTROEINSATZ

PUMPE
RAUMHEIZUNG

RA
UM

HE
IZ
UN

G

FRIWA

FRIWA-SPEICHER

LADEPUMPE

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

2xKOMPRESSOR
(IN WP EINGEBAUT)

HAUPTSCHALTER

HAUPTSCHALTER
STEUERUNG

DIMPLEX

ACHTUNG:
DIESE WAERMEPUMPE IST

MIT PROPAN R290 GEFUELLT.
ES SIND DIE OERTLICHEN
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ZU BEACHTEN

BEIM AUFSTELLEN SIND DIE
SICHERHEITSABSTAENDE GEMAESS

INSTALlATIONSHANDBUCH ZU
BEACHTEN

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LA 33TPR



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

T

T V
T

EXP.-GEFAESS

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher und FriWa
1x Raumheizung

WW KW

UMSTELLVENTIL

M

UMSTELLVENTIL
M

T SPEICHER-
FUEHLER

WW-FUEHLER
T

ELEKTROEINSATZ

FRIWA

FRIWA-SPEICHER

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG

PUMPE
RAUMHEIZUNG

RA
UM

HE
IZ
UN

G

LADEPUMPE

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

2xKOMPRESSOR
(IN WP EINGEBAUT)

HAUPTSCHALTER

HAUPTSCHALTER
STEUERUNG

DIMPLEX

ACHTUNG:
DIESE WAERMEPUMPE IST

MIT PROPAN R290 GEFUELLT.
ES SIND DIE OERTLICHEN
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ZU BEACHTEN

BEIM AUFSTELLEN SIND DIE
SICHERHEITSABSTAENDE GEMAESS

INSTALlATIONSHANDBUCH ZU
BEACHTEN

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LA 33TPR



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher und FriWa
2x Raumheizung

T

T V
T

UMSTELLVENTIL

M

UMSTELLVENTIL
M

T SPEICHER-
FUEHLER

WW-FUEHLER
T

EXP.-GEFAESS

WW KW

ELEKTROEINSATZ

FRIWA

FRIWA-SPEICHER

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG 1

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
1

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
2

LADEPUMPE

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

2xKOMPRESSOR
(IN WP EINGEBAUT)

HAUPTSCHALTER

HAUPTSCHALTER
STEUERUNG

DIMPLEX

ACHTUNG:
DIESE WAERMEPUMPE IST

MIT PROPAN R290 GEFUELLT.
ES SIND DIE OERTLICHEN
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ZU BEACHTEN

BEIM AUFSTELLEN SIND DIE
SICHERHEITSABSTAENDE GEMAESS

INSTALlATIONSHANDBUCH ZU
BEACHTEN

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LA 33TPR



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

Wärmepumpe Luft/Wasser
mit Speicher und FriWa
2x Raumheizung

T

T V
T

UMSTELLVENTIL

M

UMSTELLVENTIL
M

T SPEICHER-
FUEHLER

WW-FUEHLER
T

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG 1

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

EXP.-GEFAESS

WW KW

ELEKTROEINSATZ

FRIWA

FRIWA-SPEICHER

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
1

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
2

T VL-FUEHLER
RAUMHEIZUNG 2

M MISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 2

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

LADEPUMPE

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

2xKOMPRESSOR
(IN WP EINGEBAUT)

HAUPTSCHALTER

HAUPTSCHALTER
STEUERUNG

DIMPLEX

ACHTUNG:
DIESE WAERMEPUMPE IST

MIT PROPAN R290 GEFUELLT.
ES SIND DIE OERTLICHEN
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ZU BEACHTEN

BEIM AUFSTELLEN SIND DIE
SICHERHEITSABSTAENDE GEMAESS

INSTALlATIONSHANDBUCH ZU
BEACHTEN

WAERMEPUMPE
DIMPLEX LA 33TPR
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